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33| tqgcznik do rur PE i PVC
32| Wylewka betonowa w dnie
31| Rzqgpie w dnie (dla pompy odwadniajqcej)
30 [ Dennica DN100
29| Kréciec elektryczny PVC110
28| Zbiornik z polimerobetonu #2500
27| Szafa sterownicza
26| Grzejnik elektryczny 1,SkW
25| Osuszacz powietrza DOH721 MASTER
24| Pompa odwadniajgca wraz z instalac jq
23| Drabina do dna nierdzewna - 1.4301
22| Porecz nierdzewna - 1.4301
21| Wtaz wejsciowy nierdzewny - 14301 (szczelny, ocieplony)
20| Kominki wentylacy jne PVCI110
19| Zbiornik membranowy o pojemnosci 25L
18 | Podpora zestawu
17| Zawér odpowietrzajqcy AVK 701/10
16 | Przetwornik cisnienia
15| Przekaznik cisnienia
14 | Manometr glicerynowy z kurkiem manometrycznym
13| Spust rurociagu
12| Podstawa zestawu z wibroizolatorami
11 | Ztqczka STAL/PE DN100/110
10 Przepustnica DN100
=] Kompensator DN100
8 Zawér zwrotny DON30
7 Zawér kulowy odcinajgcy DNSO
6 Zawér zwrotny DN32
5 Zawér kulowy odcinajgcy DN32
4 Kolektor +ttoczny DN100 z kréécami ssawnymi ON32 i DNSO0 - 1.4301
3 Kolektor ssawny DN100 z krdécami ssawnymi DN32 i ONSO - 1.4301
2 Pompa 0OPA.3.05; 3,00kW
1 Pompa 0OPA.0.05; 0,75kW
Lp.| Element
Zestawienie elementoéw

Pracownia Projektowa, Grzegorz Mozdzenh
28-500 Kazimierza Wielka ul. Sienkiewicza 64

[Temat
Rozbudowa wodociagéw na terenie Gminy Ztoata - budowa

Faza

Erz*eporknpowni sieciowej na wodociggu w miejscowosci Rudawa I PB + PW
ViUt rysunku ata
Przepompownia sieciowa o I10.2019
nwestor ala

Gmina Ztota, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Ziota 1:50
[AUtor projektu Podpis TTys.
Sr;i;vg”rzegorz Mozdzen SWK/0099/POOS/05 - I 8_03

mgr inz. Edward Kawa 184/98




