7367 W I Wiaczvé do
instalacji c.o.

8,4 kW

351 kpa

307,9 kgh

Z sieci cieptowniczej
rura preizolowana R-20/75
ZPU Mledzyrzecz

. Odpowietrznik automatyczny

. Zawor kulowy kotnierzowy PN6, DN20

. Termometr

Manometr

. Filtr siatkowy DN20

. Regulator przeptywu DN15 np Hydromat Q
. Zawor kulowy DN15

. Zawor kulowy gwintowany PN6, DN20

oNOUTAWNE

2 szt.
2 szt.
2 szt.
4 szt.
2 szt.
1 szt.
2 szt.
2 szt.
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Wezet cieplny - schemat 1:100
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