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28-425 Ztota
Biezaca ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi w strefie zaopatrzenia 
wodociagu publicznego Ztota-Lubowiec

Dziatajqc na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 37av ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 14 marca 
1985 r. o Pahstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416, z pozn. zm.), § 21 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody 
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), art. 12 ustawy z dnia 7 
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod? i zbiorowym odprowadzaniu sciekow 
(Dz. U. z 2024 r. poz. 757, z pozn. zm.) oraz na podstawie sprawozdan z wynikow badan 
zrealizowanych zgodnie z ustalonym harmonogramem, przekazanych przez 
wtasciciela/zarzadce strefy zaopatrzenia wodoci^gu publicznego Ztota-Lubowiec, 
Nr sprawozdania WS-1525/05/2026 z dnia 15.05.2026 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju stwierdza:
przydatnosc wody do spozycia przez ludzi w strefie zaopatrzenia wodociqgu publicznego 
Ztota-Lubowiec

Uzasadnienie
Do zakresu dziatania Paristwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie biezqcego nadzoru 
sanitarnego, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, 
nalezy kontrola przestrzegania przepisow okreslajqcych wymagania higieniczne 
i zdrowotne, w szczegolnosci dotyczqcych higieny srodowiska, a zwtaszcza v/ody 
przeznaczonej do spozycia przez ludzi w rozumieniu art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod? i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz. U. 
z 2024 r. poz. 757 oraz z 2026 r. poz. 605), zwanej dalej "wodg do spozycia", powietrza 
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, gleby, wod i innych elementow 
srodowiska w zakresie ustalonym w odr^bnych przepisach.

Nadzor nad jakosciq wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi sprawujs, w mysl art. 12 
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod? i zbiorowym odprowadzaniu sciekow, organy 
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz organy Wojskowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach 
okreslonych w przepisach ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pahstwowej Inspekcji 
Sanitarnej.

Zgodnie z art. 37av ust.l pkt 10 ustawy o Pahstwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach 
nadzoru nad jakosciq wody do spozycia pahstwowy powiatowy lub pahstwowy graniczny 
inspektor sanitarny, zgodnie z wlasciwosciq miejscowq, m.in. informuje wtasciwego wojta 
(burmistrza, prezydenta miasta) o jakosci wody do spozycia na nadzorowanym obszarze.

Ocen^ przydatnosci wody do spozycia wydano na podstawie sprawozdania 
laboratoryjnego z dnia 15.05.2026 r. Nr WS-1525/05/2026 z wynikow badah 
zrealizowanych wed-lug ustalonego harmonogramu, przeprowadzony przez Akredytowane 
Laboratorium Badah Srodowiskowych BARWA, ul. Cedzyhska 40, 25-385 Kielce, 
przekazanego przez GminQ Ztota, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Ztota.

W badanym zakresie jakosc wody spetnia wymogi okreslone w cz^sci A i B zatqcznika nr 2 
do rozporzqdzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagah dotyczqcych jakosci wody 
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Badanie proby wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystykg metod 
badawczych, okreslone w zat^czniku nr 6 do w/w rozporzgdzenia.
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Otrzymuje:
1. Gmina Ztota, AE:PL-62775-70481-SDVUE-25
2. Wojt Gminy Ztota, AE:PL-62775-70481-SDVUE-25
3. a/a
O.K./K.P.


